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HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLUFTUNGSVENTILEN

DIE SICHERHEITS- UND ENTLUFTUNGSVENTILE
MUSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN
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TO S0l T 36 z o4 S ¢
X KUGELHAHNEN KOMPONENTEN FUHLER
g. KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER UP1 |15M2|SPEICHERLADEPUMPE WF 16B3 |[WITTERUNGSFUHLER
@ ) UP2 | 15M3|HEIZKREISPUMPE 1 VDF1 |16B4 | VERDAMPFERFUHLER 1
UMWALZPUMPE NH NOTHEIZUNG (OPTIONAL) KF  |16B5 |KONDENSATORFUHLER
g SICHERHEITSVENTIL ST STEUERTABLEAU HGF |17B5 |HEISSGASFUHLER
FS FLEX-SCHLAUCHE SF1 |16B7 |SPEICHERFUHLER 1 "EIN"
@, MANOMETER SA SCHLAMMABSCHEIDER SF2 |16B8 |SPEICHERFUHLER 2 "AUS"
@. THERMOMETER EG EXPANSIONSGEFASS MKF |16B6 | MISCHKREISFUHLER
W  |12M2|VERDAMPFERVENTILATOR | | RFB | 16B1 |RAUMFERNBEDIENUNG
> ENTLEERHAHNEN sV SICHERHEITSVENTIL SOF EXT. |SSOLARFUHLER (OPTlON) ALLE MASSANGABEN IN mm
%X RUCKSCHLAGVENTIL UP3 |15M3|MISCHKREISPUMPE VERS. | DATUM: | KURZ.
MV | 15M4|MISCHVENTIL 20 | 10082021 | KL
—QO TEMPERATURFUHLER
—{] SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)
FORMAT: VERSION:
Stri Th STRIEGATHERMAG | PRINZIPSCHEMA
ega-INerm | ;oereNSTRASSE 10 Ad 2.0
Warmepumpen MASSSTAB: |BLATT:
4852 ROTHRIST SYSTEMVARIANTE AWS-| 1L 2.0 ) ”




